Energfa_Comercial
U |V ="3x380V+N+PE
LLLN/TN-S

TABLERO DE DISTRIBUCION

380VAC, 50Hz, N, PE

| |
| |
| |
! 5o '
| |
| |
| |
| PROTECTOR DE TRANSIENTES F1 X |
| SEGUNDO NIVEL 4x20KA %%I 5‘;’(63A |
| >= 1.5kKV |
I = I
| |
| |
| |
| |
| |

F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F13
3xC20A 3xC20A 1xC25A 1xC25A 1xC25A 1xC25A 1xC16A 1xC10A
B6KA 6KA B6KA B6KA 6KA 6KA
R 0. S RN S N IR R I 3Pzs | 3Pzs_ =7
LLLN—PE LLLN-PE LN—-PE LN—-PE LN-PE LN-PE LN-PE LN—PE
L L L L L L L L
o 2 DPTO. NOMBRE FECHA 24/03114
4 Y DIBU. DIAGRAMA UNIFILAR CIRCUITO DE ENERGIA ESTACIONES PAG.TOTAL 1
REV. SISTEMA TRIFASICO 380V PAG. 1
APROB| FECHA MOD)




