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N° 

PUNTO / (N°) DE 

REFERENCIA DEL 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

N° DE PÁGINA 

DEL PLIEGO DE 

CONDICIONES 

CONSULTA DEL OFERENTE RESPUESTA ENTEL S.A. 

1.  
PARTE I – Punto 

8 
5 

En el pliego de condiciones indica que la fehca de 

presentación de propuestas es el día lunes 3 de 

febrero, pero en la página web oficial de ENTEL donde 

se publican y descargan los documentos indica que la 

entrega es el viernes 31 de enero. Favor aclarar la 

fecha de la misma, ya que este dato es necesario 

también para la generación de la boleta de garantía. 

 

La fecha correcta para la presentación de 

ofertas es la indicada en el Pliego de 

Condiciones, se realizó la modificación del 

cronograma en la página web. 

2.  
Cap. 4 – punto 

2.1 
17 

- Se solicita aclarar que las potencias de 1.5kW/2.6kW 

(Sitio Terminal/Nodal) descritas en el Anexo 8 son solo 

para equipos de telecomunicaciones? 

De acuerdo a lo estipulado en el Pliego de 

Condiciones, el Anexo N° 8 especifica la 

capacidad requerida para los equipos de 
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- Es necesario considerar un porcentaje extra para 

otras cargas? 

 

Solicitamos indicar estos valores ya que el hecho de 

asumir un valor puede ser ambiguo de acuerdo a la 

interpretación de cada oferente.  

telecomunicaciones en cada sitio de 

instalación. 

El citado documento indica las cargas 

mínimas que deben ser consideradas en la 

propuesta presentada. 

3.  
Cap. 4 – punto 

4 
18 

- ENTEL solicita que el sistema propuesto exceda al 

menos en 25% de la capacidad de generación eléctrica 

total solicitada, es decir:  

 

¿Es correcto nuestro entendimiento sobre las 

definiciones de Carga en el Pliego de Condiciones? 

 

Capacidad de Generación Eléctrica Total = 

 [Carga de Equipos + Carga de banco de baterías + 

Cargas adicionales + Cargas Eventuales] + 25% 

*[Carga de Equipos + Carga de banco de baterías + 

Cargas adicionales + Cargas Eventuales] 

 

Donde: 

• Carga de Equipos (Terminales) = (1.5kW*12horas + 
1.5kW*12horas*70%)/24 = 1.275kW  

La propuesta presentada deberá cumplir 

lo estipulado en el Pliego de Condiciones. 
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• Carga de Equipos (Nodales) = (2.6kW*12horas + 
2.6kW*12horas*70%)/24 =2.21kW 
 

• Carga de banco de baterías = 0.05C (5%) 
• Cargas adicionales = De acuerdo a la solución de cada proveedor 
• Cargas eventuales = 10% * (Carga de Equipos + Carga de Banco de 

Baterías + Cargas Adicionales). 
 

4.  
Cap. 4 – punto 

4.4 
19 

- Es correcto nuestro entender que el 10% solicitado 

es de la capacidad 1.5kW/2.6kW? es decir que 150kW 

y 260kW respectivamente serán usados para estas 

cargas dejando 1.350kW y 2340kW como capacidad 

para las demás cargas? 

 

- Al referirse con cargas eventuales, cual es la 

frecuencia y tiempo que ENTEL considera para la 

definición de esta carga?  

El porcentaje del 10% deberá tomarse 

sobre la capacidad listada en el Anexo N° 

8 y adicionarse a dicha capacidad. 

Las cargas eventuales se emplearán con la 

mismas características descritas en el 

punto 3.2 del título 4 Características 

Generales. 

5.  
Cap. 5.2 – 

punto 7.1 
25 

El archivo de librerías MIB de extensión .mib, es un 

archivo que tiene formato ASN.1 (Abstract Syntax 

Notation One), que es un lenguaje de descripción de 

datos estandarizado, por lo que no cuenta una 

estructura de lectura y al ser una librería tiene miles de 

hojas. Solicitamos a ENTEL acepte la presentación de 

este archivo en formato digital ya que pasar este 

archivo a un documento de edición excede mas de 

quince mil hojas para su impresión. 

 

Se modifica la redacción de la siguiente 

manera: 

 

La propuesta técnica presentada debe 

contener, en formato digital, los Archivos 

de librerías MIB (Management Information 

Base) identificados de forma clara y 

detallada. 
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6.  
Cap. 5.2 – 

punto 7.2 
25 

De la misma forma los archivos OID cuentan con los 

identificadores para la gestión de nuestra solución, de 

la misma forma este documento excede las 350 páginas 

por lo que solicitamos ENTEL acepte la presentación de 

este archivo en formato digital, ya que los 

identificadores solicitados por ENTEL se encuentran 

descritos y definidos en el ANEXO N°9 “Modelo 

referencial de estructura de archivos MIB y OID”   

 

Se modifica la redacción de la siguiente 

manera: 

 

La propuesta técnica presentada debe 

contener, en formato digital, los Archivos 

OID (Object Identifiers) identificados de 

forma clara y detallada. 

7.  
Cap 6.2 – punto 

3 
31 

Es correcto nuestro entender que solo se presenta un 

cronograma donde detallen las actividades del proyecto 

y también de los 57 sitios?  

 

Se debe dar cumplimiento a lo requerido 

en el Pliego de Condiciones. 

 


